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1
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06/2018
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građevina:

lokacija:

faza
projekta:
dio
projekta:

Stjepan Budić d.i.g.

OPLATA ZIDA U OSI 1

Duje Kezić m.i.g.

oznaka
projekta:

zajednička
oznaka:

SLOŽENA GRAĐEVINA
Zagrebačka 30, 52100 Pula
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI

k.č.z. 1261/7, z 1258/2, dio k.č.z. 1258/1,

T.D. 47/17-IP-K

Milan Lončar d.i.g.

"STUDENTSKI DOM": PAVILJON 3

PROJEKT REKONSTRUKCIJE I
NADOGRADNJE
STUDOM
PULA

projektant: Dalibor Bartulović d.i.g.

Ivan Baričević m.i.g.

ZATVARANJE DIJELA
POSTOJEĆIH VRATA

PRETPOSTAVLJENI POSTOJEĆI TEMELJI PRETPOSTAVLJENI POSTOJEĆI TEMELJI

1
2

3

4

5

6

A B C D E F

A B C D E F

1
2

3

4

5

6

OPLATA ZIDA U OSI 1

B C D E

POSTOJEĆA NADSTREŠNICA (NAPOMENA: DIO SE UKLANJA)

Napomena: Profilaciju novog
parapeta uskladiti sa postojećim
stanjem nasuprotnog prozora.

k.č. 621 i z1261/6, sve k.o. Pula

5940
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1-A

Joško Defilippis m.i.g.suradnici:

06/2018

sadržaj lista:

građevina:

lokacija:

faza
projekta:
dio
projekta:

Stjepan Budić d.i.g.

ARMATURA OKVIRA U OSI 1

Duje Kezić m.i.g.

oznaka
projekta:

zajednička
oznaka:

SLOŽENA GRAĐEVINA
Zagrebačka 30, 52100 Pula
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI

T.D. 47/17-IP-K

Milan Lončar d.i.g.

"STUDENTSKI DOM": PAVILJON 3

PROJEKT REKONSTRUKCIJE I
NADOGRADNJE
STUDOM
PULA

projektant: Dalibor Bartulović d.i.g.

Ivan Baričević m.i.g.

ARMATURA OKVIRA U OSI 1

ZATVARANJE DIJELA POSTOJEĆIH VRATA

I

-

1

±

Q

-

2

5

7

1

3

4

x

1

2

2

1

I Q-257I Q-257
1 Ø8/151 Ø8/15

PRESJEK 1-1

POSTOJEĆI ZID POSTOJEĆI ZID

Napomena: Armatura za sprezanje (poz 1) s postojećim zidom se mora zabušiti minimalno 10 cm i zabiti
uz prethodno uljevanje epoksidne smole ili drugih sredstava za ostvarivanje sidrenja armaturnog čelika.

1 ±9Ø8/15

1
±
1
0

Ø
8

/
1
5

1
±
1
0

Ø
8

/
1
5

2

2 Ø8/15

I Q-257 I Q-257

2 9Ø8/15

3 3Ø12

3 3Ø12

PRESJEK 2-2

Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

ARMATURA OS 1 (1 kom)

1
50

8 0.50 58 29.00

2

4
5

60

4
5

8 1.50 9 13.50

3

3
0

124

3
0

12 1.84 3 5.52

Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

8 42.50 0.41 17.21

10 0.00 0.63 0.00

12 5.52 0.91 5.03

22.24Ukupno (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 0.00 1.24 0.00

16 0.00 1.62 0.00

20 0.00 2.54 0.00

0.00Ukupno (B500B, Ø > 12 mm)

22.24Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

ARMATURA OS 1 (1 kom)

I-1 Q-257 122 134 2 4.16 13.60

13.60Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Neto ugrađena težina

[kg]

Q-257 215 605 1 4.16 54.11 13.60

54.11 13.60Ukupno

Napomena: Profilaciju novog parapeta uskladiti sa
postojećim stanjem nasuprotnog prozora.

k.č.z. 1261/7, z 1258/2, dio k.č.z. 1258/1,
k.č. 621 i z1261/6, sve k.o. Pula
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STUDOM
PULA

projektant: Dalibor Bartulović d.i.g.

Ivan Baričević m.i.g.

1
2

3

4

5

6

A B C D E F

A B C D E F

1
2

3

4

5

6

OPLATA ZIDA U OSI 2

UKLANJANJE PARAPETA

ZATVARANJE
POSTOJEĆIH
VRATA

PRETPOSTAVLJENI POSTOJEĆI TEMELJI

NOVA PODNA PLOČA I KRAK STUBIŠTA

NOVI PODESTI I KRAK STUBIŠTA

NOVI PODEST

NOVA PODNA PLOČA I KRAK STUBIŠTA

NOVI PODESTI I KRAK STUBIŠTA

NOVI PODEST

B C D E

NAPOMENA: UKLANJANJE

PARAPETA TREBA

IZVRŠITI PILANJEM

POSTOJEĆEG ZIDA.

k.č.z. 1261/7, z 1258/2, dio k.č.z. 1258/1,
k.č. 621 i z1261/6, sve k.o. Pula
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faza
projekta:
dio
projekta:
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Duje Kezić m.i.g.
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projekta:
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SLOŽENA GRAĐEVINA
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T.D. 47/17-IP-K

Milan Lončar d.i.g.

"STUDENTSKI DOM": PAVILJON 3

PROJEKT REKONSTRUKCIJE I
NADOGRADNJE
STUDOM
PULA

projektant: Dalibor Bartulović d.i.g.

Ivan Baričević m.i.g.

ARMATURA OKVIRA U OSI 2

ZATVARANJE POSTOJEĆIH VRATA

POSTOJEĆI ZID

VRH OTVORA

OPLATAOPLATA

ODŠTEMATI DIO ZIDA KAKO BI SE MOGLO

IZVESTI BETONIRANJE I PROĆI IGLA ZA

VIBRIRANJE BETONA

1 Ø8/15

I Q-257I Q-257

DETALJ ZATVARANJA POSTOJEĆEG OTVORA

Napomena: Štemanje izvoditi pažljivo da ne
dođe do većeg oštećenja postojećeg zida.
S obzirom da je širina zida d=58cm, betoniranje
je potrebno izvoditi u 3 faze po visini (max.
75cm) kako ne bi došlo do izbijanja oplate.

1 11Ø8/15

1 ±11Ø8/15

1
±

1
7

Ø
8

/
1
5

I

-

1

±

Q

-

2

5

7

2

4

2

x

1

5

5

1
±

1
7

Ø
8

/
1
5

Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

ARMATURA OS 2 (1 kom)

1
50

8 0.50 101 50.50

Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

8 50.50 0.41 20.45

10 0.00 0.63 0.00

12 0.00 0.91 0.00

20.45Ukupno (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 0.00 1.24 0.00

16 0.00 1.62 0.00

20 0.00 2.54 0.00

0.00Ukupno (B500B, Ø > 12 mm)

20.45Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

ARMATURA OS 2 (1 kom)

I-1 Q-257 155 242 2 4.16 31.21

31.21Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Neto ugrađena težina

[kg]

Q-257 215 605 1 4.16 54.11 31.21

54.11 31.21Ukupno

I Q-257I Q-257

1 Ø8/151 Ø8/15

PRESJEK 1-1

POSTOJEĆI ZID POSTOJEĆI ZID

Napomena: Armatura za sprezanje (poz 1) s postojećim zidom se mora zabušiti minimalno 10 cm i zabiti
uz prethodno uljevanje epoksidne smole ili drugih sredstava za ostvarivanje sidrenja armaturnog čelika.

1

k.č.z. 1261/7, z 1258/2, dio k.č.z. 1258/1,
k.č. 621 i z1261/6, sve k.o. Pula
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Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

ARMATURA OS 3 (1 kom)

1

3
0

115

12 1.45 24 34.80

2

9
.

1
4

14

1
4

14

8 0.88 114 100.32

3

325

3
0

12 3.55 24 85.20

Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

8 100.32 0.41 40.63

10 0.00 0.63 0.00

12 120.00 0.91 109.32

149.95Ukupno (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 0.00 1.24 0.00

16 0.00 1.62 0.00

20 0.00 2.54 0.00

0.00Ukupno (B500B, Ø > 12 mm)

149.95Ukupno
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Napomena: Armatura za sprezanje (poz 2) s postojećim zidom se mora zabušiti minimalno 10 cm i zabiti
uz prethodno uljevanje epoksidne smole ili drugih sredstava za ostvarivanje sidrenja armaturnog čelika.
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Napomena: Armatura za sprezanje (poz 14) s postojećim zidom se mora zabušiti minimalno 10 cm i zabiti
uz prethodno uljevanje epoksidne smole ili drugih sredstava za ostvarivanje sidrenja armaturnog čelika.

Napomena: S obzirom da je širina
zida d=64cm, betoniranje je
potrebno izvoditi u 3 faze po
visini (max. 75cm) kako ne bi
došlo do izbijanja oplate.

Napomena: S obzirom da je širina
zida d=64cm, betoniranje je
potrebno izvoditi u 3 faze po
visini (max. 75cm) kako ne bi
došlo do izbijanja oplate.

Napomena: S obzirom da je širina
zida d=64cm, betoniranje je
potrebno izvoditi u 3 faze po
visini (max. 75cm) kako ne bi
došlo do izbijanja oplate.

POSTOJEĆI ZID

VRH OTVORA

OPLATAOPLATA

ODŠTEMATI DIO ZIDA KAKO BI SE MOGLO

IZVESTI BETONIRANJE I PROĆI IGLA ZA

VIBRIRANJE BETONA

14 Ø8/15

I Q-257I Q-257

DETALJ ZATVARANJA POSTOJEĆEG OTVORA

Napomena: Štemanje izvoditi pažljivo da ne
dođe do većeg oštećenja postojećeg zida.
S obzirom da je širina zida d=64cm, betoniranje
je potrebno izvoditi u 3 faze po visini (max.
75cm) kako ne bi došlo do izbijanja oplate.

DETALJ OJAČANJA NOVOG OTVORA

POSTOJEĆI ZID
L profil 80x80x6 mmL profil 80x80x6 mm

FAZA 1 FAZA 3 FAZA 2

REDOSLIJED RADOVA:
1. Raditi zapilavanje faze 1 u postojećem zidu.
2. Uklanjanje betona štemanjem faze 1.
3. Ugradnja ojačanja faze 1. Lim lijepiti sa epoksi
sredstvom te sidriti vijcima M4 s upuštenom glavom
na rasteru od 20 cm na cik-cak (vidi pogled na lim)
4. Raditi zapilavanje faze 2 u postojećem zidu.
5. Uklanjanje betona štemanjem faze 2.
6. Ugradnja ojačanja faze 2 po prije navedenim
uputama
4. Raditi zapilavanje faze 3 u postojećem zidu.
5. Uklanjanje betona štemanjem faze 3.

POSTOJEĆI ZID

NOVI OTVOR U POSTOJEĆEM ZIDU

SIDRENI VIJCI S UPUŠTENOM
GLAVOM M4/20 k.v.5.6.

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

ARMATURA OS 4 (1 kom)

I-1 Q-257 97 212 2 4.16 17.11

I-2 Q-257 145 212 2 4.16 25.58

I-3 Q-257 98 212 2 4.16 17.34

I-4 Q-257 152 212 4 4.16 53.62

I-5 Q-257 42 212 4 4.16 14.82

I-6 Q-257 23 112 2 4.16 2.14

130.61Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Neto ugrađena težina

[kg]

Q-257 215 605 3 4.16 162.33 130.61

162.33 130.61Ukupno

14 3Ø8

14 3Ø8

6
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17 3Ø12

I Q-257

I Q-257
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Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

ARMATURA OS 4 (1 kom)

1
500

16 5.00 48 240.00

2

58

5
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8 1.15 260 299.00
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9.

58

4
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4
4

8 2.66 130 345.80

4 550 16 5.50 48 264.00
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2
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1
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71

5
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5
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10 3.38 107 361.66

7

1
1

64

5
8

64

5
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14 8.00 20 160.00

9
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14 6.00 20 120.00

11
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3
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10 6.00 16 96.00
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10 8.00 8 64.00
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50

8 0.50 481 240.50
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3
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8 0.78 10 7.80

16

4
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57

8 0.97 56 54.32

17 220 12 2.20 6 13.20

18

2
5

114

2
5

12 1.64 3 4.92

Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

8 947.42 0.41 383.71

10 868.34 0.63 550.53

12 18.12 0.91 16.51

950.74Ukupno (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 426.00 1.24 529.09

16 655.20 1.62 1062.08

1591.17Ukupno (B500B, Ø > 12 mm)

2541.91Ukupno
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UTVRDI LOŠE STANJE ZIDA.
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Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

ARMATURA OS 5 (1 kom)

1
500

14 5.00 48 240.00

2

9
.

3
4

34

3
4

34

8 1.88 378 710.64

3
550

14 5.50 48 264.00

4

295

2
0

14 3.15 48 151.20

5
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16 6.00 54 324.00

6
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16 2.70 6 16.20

7

3
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8
800

16 8.00 6 48.00

9
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3
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3
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16 1.70 6 10.20

17 800 20 8.00 9 72.00

Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

8 710.64 0.41 287.81

10 1753.36 0.63 1111.63

12 0.00 0.91 0.00

1399.44Ukupno (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 655.20 1.24 813.76

16 500.40 1.62 811.15

20 264.00 2.54 669.50

2294.41Ukupno (B500B, Ø > 12 mm)

3693.85Ukupno

17 3Ø20

14 3Ø20
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Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

ARMATURA OS 6 (1 kom)

1

3
0

115

12 1.45 36 52.20

2

325

3
0

12 3.55 36 127.80

3

9
.

1
4

14

1
4

14

8 0.88 171 150.48

Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

8 150.48 0.41 60.94

10 0.00 0.63 0.00

12 180.00 0.91 163.98

224.92Ukupno (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 0.00 1.24 0.00

16 0.00 1.62 0.00

20 0.00 2.54 0.00

0.00Ukupno (B500B, Ø > 12 mm)

224.92Ukupno
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ZATVARANJE POSTOJEĆIH VRATA

Napomena: Profilaciju novog otvora uskladiti sa
postojećim stanjem prozora na 1. katu iste fasade.

1 Ø8/15

2 Ø8/15

3 Ø8/15

4 Ø8/154 Ø8/15

5 Ø8/15

6 Ø8/15

7 Ø8/15

8 Ø8/15

I

-

1

±

Q

-

2

5

7

2

3

2

x

1

3

8

4 ±16Ø8/15

4
±
1
0

Ø
8

/
1
5

4
±
1
0

Ø
8

/
1
5

4
±
5

Ø
8

/
1
5

4
±
5

Ø
8

/
1
5

3 14Ø8/15

I Q-257I Q-257

1

2

PRESJEK 1-1

Napomena: Armatura za sprezanje s postojećim zidom se mora zabušiti minimalno 10 cm i zabiti uz
prethodno uljevanje epoksidne smole ili drugih sredstava za ostvarivanje sidrenja armaturnog čelika.

POSTOJEĆI ZIDPOSTOJEĆI ZID

PRESJEK 2-2
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POSTOJEĆI ZIDPOSTOJEĆI ZID

Napomena: Armatura za sprezanje s postojećim zidom se mora zabušiti minimalno 10 cm i zabiti uz
prethodno uljevanje epoksidne smole ili drugih sredstava za ostvarivanje sidrenja armaturnog čelika.

PRESJEK 3-3

POSTOJEĆI ZID

Napomena: Armatura za sprezanje s postojećim zidom se mora zabušiti minimalno 10 cm i zabiti uz
prethodno uljevanje epoksidne smole ili drugih sredstava za ostvarivanje sidrenja armaturnog čelika.

Napomena: Profilaciju novog otvora uskladiti sa
postojećim stanjem prozora na 1. katu iste fasade. Napomena: Profilaciju novog otvora uskladiti sa

postojećim stanjem prozora na 1. katu iste fasade.

Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

ARMATURA OS A (1 kom)

1

70

2
3

30

8 1.23 14 17.22

2

65

3
5

8 1.00 14 14.00

3

45

3
9

45

8 1.29 14 18.06

4
50

8 0.50 92 46.00

5

31

1
9

15

8 0.65 12 7.80

6

2
6

30

8 0.56 12 6.72

7

23

1
9

15

8 0.57 12 6.84

8

1
8

30

8 0.48 12 5.76

9

3
0

232

3
0

12 2.92 7 20.44

10
232

10 2.32 4 9.28

11
380

12 3.80 8 30.40

Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

8 122.40 0.41 49.57

10 9.28 0.63 5.88

12 50.84 0.91 46.32

101.77Ukupno (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 0.00 1.24 0.00

16 0.00 1.62 0.00

20 0.00 2.54 0.00

0.00Ukupno (B500B, Ø > 12 mm)

101.77Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

ARMATURA OS A (1 kom)

I-1 Q-257 138 232 2 4.16 26.64

26.64Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Neto ugrađena težina

[kg]

Q-257 215 605 1 4.16 54.11 26.64

54.11 26.64Ukupno

DETALJ ZATVARANJA POSTOJEĆEG OTVORA

POSTOJEĆI ZID

OPLATAOPLATA

VRH OTVORA

NAKNADNO

ODŠTEMATI

NAKON

BETONIRANJA

OSTAVITI DOVOLJNO MJESTA

DA MOŽE PROĆI IGLA ZA

VIBRIRANJE BETONA

k.č.z. 1261/7, z 1258/2, dio k.č.z. 1258/1,
k.č. 621 i z1261/6, sve k.o. Pula
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Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

ARMATURA OS B (1 kom)

1

3
0

115

12 1.45 8 11.60
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325

3
0

12 3.55 8 28.40
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9
.

1
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14

1
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8 0.88 38 33.44

Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

8 33.44 0.41 13.54

10 0.00 0.63 0.00

12 40.00 0.91 36.44

49.98Ukupno (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 0.00 1.24 0.00

16 0.00 1.62 0.00

20 0.00 2.54 0.00

0.00Ukupno (B500B, Ø > 12 mm)

49.98Ukupno
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Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

ARMATURA OS E (1 kom)

1

3
0

115

12 1.45 8 11.60

2

325
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12 3.55 8 28.40
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8 0.88 38 33.44

Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

8 33.44 0.41 13.54

10 0.00 0.63 0.00

12 40.00 0.91 36.44

49.98Ukupno (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 0.00 1.24 0.00

16 0.00 1.62 0.00

20 0.00 2.54 0.00

0.00Ukupno (B500B, Ø > 12 mm)

49.98Ukupno
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ARMATURA OKVIRA U OSI F

I Q-257I Q-257 1 Ø8/151 Ø8/15

PRESJEK 1-1

POSTOJEĆI ZID POSTOJEĆI ZID

Napomena: Armatura za sprezanje (poz 1) s postojećim zidom se mora zabušiti minimalno 10 cm i zabiti
uz prethodno uljevanje epoksidne smole ili drugih sredstava za ostvarivanje sidrenja armaturnog čelika.
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I Q-257I Q-257

3 3Ø12

3 3Ø12

3 3Ø12

PRESJEK 2-2

Napomena: Profilaciju novog parapeta uskladiti sa
postojećim stanjem prozora na katu.

DETALJ ZATVARANJA POSTOJEĆEG OTVORA

POSTOJEĆI ZID

OPLATAOPLATA

VRH OTVORA

NAKNADNO

ODŠTEMATI

NAKON

BETONIRANJA

OSTAVITI DOVOLJNO MJESTA

DA MOŽE PROĆI IGLA ZA

VIBRIRANJE BETONA

S obzirom da je širina zida d=44cm, betoniranje
je potrebno izvoditi u 2 faze po visini (max.
80cm) kako ne bi došlo do izbijanja oplate.

1 ±11Ø8/15 1 ±11Ø8/15

1 Ø8/15

I Q-257I Q-257

Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

ARMATURA OS F (1 kom)

1
50

8 0.50 268 134.00

2

45

3
8

45

8 1.28 22 28.16

3

3
0

152

3
0

12 2.12 6 12.72

Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

8 162.16 0.41 65.67

10 0.00 0.63 0.00

12 12.72 0.91 11.59

77.26Ukupno (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 0.00 1.24 0.00

16 0.00 1.62 0.00

20 0.00 2.54 0.00

0.00Ukupno (B500B, Ø > 12 mm)

77.26Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

ARMATURA OS F (1 kom)

I-1 Q-257 152 152 4 4.16 38.45

I-2 Q-257 152 72 2 4.16 9.11

I-3 Q-257 152 77 2 4.16 9.74

57.29Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Neto ugrađena težina

[kg]

Q-257 215 605 2 4.16 108.22 57.29

108.22 57.29Ukupno

k.č.z. 1261/7, z 1258/2, dio k.č.z. 1258/1,
k.č. 621 i z1261/6, sve k.o. Pula
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PRESJEK 1-1

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Armatura podne ploče POZ 000 (1 kom)

I Q-257 215 605 56 4.02 2928.25

I-1 Q-257 215 367 2 4.02 63.44

I-2 Q-257 215 367 2 4.02 63.44

I-3 Q-257 215 605 8 4.02 418.32

I-4 Q-257 215 367 2 4.02 63.44

I-5 Q-257 215 367 2 4.02 63.44

I-6 Q-257 215 367 2 4.02 63.45

I-7 Q-257 157 367 2 4.02 46.33

I-8 Q-257 157 605 2 4.02 76.37

I-9 Q-257 215 120 2 4.02 20.74

I-10 Q-257 175 120 2 4.02 16.88

I-11 Q-257 175 605 6 4.02 255.37

I-12 Q-257 215 566 2 4.02 97.84

I-13 Q-257 174 566 2 4.02 79.18

I-14 Q-257 215 572 2 4.02 98.88

I-15 Q-257 174 572 2 4.02 80.02

4435.40Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Neto ugrađena težina

[kg]

Q-257 215 605 92 4.02 4810.69 4412.77

4810.69 4412.77Ukupno
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Šipke - rekapitulacija

Ø
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lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500

8 1021.20 0.40 403.37

10 1002.51 0.62 618.55

1021.92Ukupno (B500)

1021.92Ukupno
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Šipke - rekapitulacija
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197.50Ukupno (B500)

197.50Ukupno
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Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Armatura ploče POZ 100 (DONJA ZONA) (1 kom)

I-1 Q-385 215 497 18 6.10 1173.27

I-2 Q-385 215 500 18 6.10 1180.35

I-3 Q-385 117 497 1 6.10 35.47

I-4 Q-385 215 302 10 6.10 396.07

I-5 Q-385 117 500 1 6.10 35.68

I-6 Q-385 110 302 1 6.10 20.26

2841.11Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Neto ugrađena težina

[kg]

Q-385 215 605 44 6.10 3491.21 2827.24

3491.21 2827.24Ukupno
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Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

Armatura ploče POZ 100 (GORNJA ZONA) (1 kom)

1
300

10 3.00 4651395.00

2
150

10 1.50 42 63.00

Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500

8 0.00 0.40 0.00

10 1458.00 0.62 899.59

14 0.00 1.21 0.00

899.59Ukupno (B500)

899.59Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Armatura ploče POZ 100 (GORNJA ZONA) (1 kom)

I Q-196 215 605 31 3.08 1241.96

I-1 Q-196 170 605 1 3.08 31.68

I-2 Q-196 215 605 3 3.08 120.19

I-3 Q-196 156 605 1 3.08 29.07

I-4 Q-196 110 605 1 3.08 20.50

I-5 Q-196 215 166 2 3.08 21.97

I-6 Q-196 77 166 2 3.08 7.87

I-7 Q-196 77 605 2 3.08 28.70

I-8 Q-196 215 371 1 3.08 24.57

I-9 Q-196 85 371 1 3.08 9.77

I-10 Q-196 85 605 5 3.08 79.66

1615.92Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Neto ugrađena težina

[kg]

Q-196 215 605 42 3.08 1678.26 1609.95

1678.26 1609.95Ukupno
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Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

Armatura ploče POZ 100 (UKOSNICE) (1 kom)

1

70

1
5

70

8 1.55 695 1077.25

2 600 14 6.00 40 240.00
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0
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14 6.00 8 48.00

6 300 14 3.00 4 12.00

7 286 14 2.86 40 114.40
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230
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9
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11

9
.

1
5

15

1
5

15

8 0.93 17 15.81

12

18

8

2

0

1
2

13

8

1

5

1
2

18

8

2

0
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Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500

8 1093.06 0.40 431.76

10 952.74 0.62 587.84

14 638.88 1.21 773.04

1792.64Ukupno (B500)

1792.64Ukupno

PRESJEK 1-1

nova AB podna ploča

postojeći zid

1 Ø8/15

2 4Ø14

20

I Q-385

I Q-196

1 Ø8 L=155 (695)

70

1
5

70

1

Napomena: mreža mora naleći 5cm na zid.

Napomena: Izvesti zapilavanjem, samo štemanje nije dozvoljeno. Donju plohu ploče izvesti što horizontalnije.
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Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

Armatura ploče POZ 200 (DONJA ZONA) (1 kom)

1
200

8 2.00 250 500.00

Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500

8 500.00 0.40 197.50

10 0.00 0.62 0.00

14 0.00 1.21 0.00

197.50Ukupno (B500)

197.50Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Armatura ploče POZ 200 (DONJA ZONA) (1 kom)

I-1 Q-503 215 500 18 7.90 1528.65

I-2 Q-503 111 500 1 7.90 43.84

I-3 Q-503 215 302 10 7.90 512.95

I-4 Q-503 215 497 18 7.90 1519.48

I-5 Q-503 111 497 1 7.90 43.58

I-6 Q-503 110 302 1 7.90 26.24

3674.75Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Neto ugrađena težina

[kg]

Q-503 215 605 44 7.90 4521.41 3657.13

4521.41 3657.13Ukupno
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Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

Armatura ploče POZ 200 (GORNJA ZONA) (1 kom)

1 300 10 3.00 4651395.00

Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500

8 0.00 0.40 0.00

10 1395.00 0.62 860.72

14 0.00 1.21 0.00

860.72Ukupno (B500)

860.72Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Armatura ploče POZ 200 (GORNJA ZONA) (1 kom)

I Q-196 215 605 31 3.08 1241.96

I-1 Q-196 215 371 1 3.08 24.57

I-2 Q-196 85 371 1 3.08 9.77

I-3 Q-196 85 605 5 3.08 79.66

I-4 Q-196 110 605 1 3.08 20.50

I-5 Q-196 215 166 2 3.08 21.97

I-6 Q-196 77 166 2 3.08 7.87

I-7 Q-196 77 605 2 3.08 28.70

I-8 Q-196 170 605 1 3.08 31.68

I-9 Q-196 215 605 3 3.08 120.19

I-10 Q-196 156 605 1 3.08 29.07

1615.92Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Neto ugrađena težina

[kg]

Q-196 215 605 42 3.08 1678.26 1609.95

1678.26 1609.95Ukupno
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Napomena: Armatura za sprezanje s postojećim zidom se mora zabušiti minimalno 10 cm i zabiti uz
prethodno uljevanje epoksidne smole ili drugih sredstava za ostvarivanje sidrenja armaturnog čelika.

Napomena: Armatura za sprezanje s postojećim zidom se mora zabušiti minimalno 10 cm i zabiti uz
prethodno uljevanje epoksidne smole ili drugih sredstava za ostvarivanje sidrenja armaturnog čelika.
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Napomena: Izvesti zapilavanjem, samo štemanje nije dozvoljeno. Donju plohu ploče izvesti što horizontalnije.
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Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

Armatura ploče POZ 300 (DONJA ZONA) (1 kom)

1
200

8 2.00 156 312.00

Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500

8 312.00 0.40 123.24

10 0.00 0.62 0.00

14 0.00 1.21 0.00

123.24Ukupno (B500)

123.24Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Armatura ploče POZ 300 (DONJA ZONA) (1 kom)

I Q-385 215 605 9 6.10 714.11

I-1 Q-385 215 495 18 6.10 1168.55

I-2 Q-385 46 495 1 6.10 13.89

I-3 Q-385 215 494 6 6.10 388.73

I-4 Q-385 215 605 3 6.10 238.04

I-5 Q-385 74 210 1 6.10 9.48

I-6 Q-385 215 210 11 6.10 302.96

I-7 Q-385 46 494 1 6.10 13.86

2849.61Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Neto ugrađena težina

[kg]

Q-385 215 605 43 6.10 3409.63 2792.50

3409.63 2792.50Ukupno
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Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

Armatura ploče POZ 300 (GORNJA ZONA) (1 kom)

1
300

10 3.00 3681104.00

2
300

12 3.00 138 414.00

3 450 12 4.50 62 279.00

4 250 10 2.50 72 180.00

5
280

10 2.80 52 145.60

6
100

10 1.00 11 11.00

Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500

8 0.00 0.40 0.00

10 1440.60 0.62 888.85

12 693.00 0.89 615.38

14 0.00 1.21 0.00

1504.23Ukupno (B500)

1504.23Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Armatura ploče POZ 300 (GORNJA ZONA) (1 kom)

I Q-196 215 605 14 3.08 560.88

I-1 Q-196 215 247 17 3.08 278.62

I-2 Q-196 107 247 1 3.08 8.16

I-3 Q-196 153 247 1 3.08 11.66

I-4 Q-196 215 605 5 3.08 200.32

I-5 Q-196 215 605 1 3.08 40.06

I-6 Q-196 215 522 10 3.08 346.00

I-7 Q-196 104 522 1 3.08 16.74

I-8 Q-196 215 116 2 3.08 15.36

I-9 Q-196 76 116 2 3.08 5.47

I-10 Q-196 76 605 2 3.08 28.51

1511.78Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Neto ugrađena težina

[kg]

Q-196 215 605 42 3.08 1680.47 1504.06

1680.47 1504.06Ukupno
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9

1 Ø8 L=155 (672)
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1
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24 Ø8 L=148 (635)
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4
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14

4
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0
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1
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0
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NAPOMENA: VIDJETI ARMATURU OSI 5
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=
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0
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5
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3
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1
Ø

1
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=
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Napomena: Armatura za sprezanje s postojećim zidom se mora zabušiti minimalno 10 cm i zabiti uz
prethodno uljevanje epoksidne smole ili drugih sredstava za ostvarivanje sidrenja armaturnog čelika.

Napomena: Armatura za sprezanje s postojećim zidom se mora zabušiti minimalno 10 cm i zabiti uz
prethodno uljevanje epoksidne smole ili drugih sredstava za ostvarivanje sidrenja armaturnog čelika.

NAPOMENA: U DOGOVORU

S NADZORNIM ORGANOM

IZVRŠITI SIDRENJE TLAČNE

ZONE GREDE UKOLIKO SE

UTVRDI LOŠE STANJE ZIDA.

NAPOMENA: U DOGOVORU

S NADZORNIM ORGANOM

IZVRŠITI SIDRENJE TLAČNE

ZONE GREDE UKOLIKO SE

UTVRDI LOŠE STANJE ZIDA.

DETALJ PROBOJA 1

DETALJ PROBOJA 2

39 2x2Ø8

39 2x2Ø8

39 2x2Ø8

Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

Armatura ploče POZ 300 (UKOSNICE) (1 kom)

1

70

1
5

70

8 1.55 6721041.60

2
245

14 2.45 48 117.60

3
162

14 1.62 16 25.92

4
215

14 2.15 16 34.40

5 250

14 2.50 4 10.00

6

9
0

510

16 6.00 6 36.00

7

9
0

433

14 5.23 4 20.92

8 364 10 3.64 2 7.28

9
585

16 5.85 4 23.40

10
600

16 6.00 36 216.00

11

2
2
0

340

16 5.60 6 33.60

12
570

16 5.70 4 22.80

13

3
0

570

16 6.00 4 24.00

14

18

8

2

0

1
2

13

8

1

5

1
2

18

8

2

0

10 0.79 1179 931.41

15
142

14 1.42 16 22.72

16
570

10 5.70 4 22.80

17

9
0

447

14 5.37 4 21.48

18
275

14 2.75 12 33.00

19

3
0

500

16 5.30 6 31.80

20

6
0

100

14 1.60 4 6.40

21 364 16 3.64 6 21.84

22

1
0
0

400

16 5.00 10 50.00

23

2
0

400

16 4.20 2 8.40

24

9. 44

1
4

44

1
4

8 1.48 635 939.80

25
340

16 3.40 10 34.00

26
340

10 3.40 2 6.80

27

2
0

400

10 4.20 2 8.40

28

3
4

400

10 4.34 2 8.68

29

3
4

400

16 4.34 2 8.68

30
500

16 5.00 4 20.00

31
515

16 5.15 6 30.90

32 500 10 5.00 4 20.00

33

9
0

510

10 6.00 2 12.00

34
600

10 6.00 12 72.00

35

7
4

100

14 1.74 4 6.96

36

2
2
0

340

10 5.60 2 11.20

37
110

14 1.10 4 4.40

38

2
7

400

16 4.27 2 8.54

39

35

1
5

35

8 0.85 12 10.20

Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500

8 1991.60 0.40 786.68

10 1100.57 0.62 679.05

12 0.00 0.89 0.00

14 303.80 1.21 367.60

16 569.96 1.58 900.54

2733.87Ukupno (B500)

2733.87Ukupno

6180
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OPLATA PLOČE 400

PILANJE

OTVORA ZA

PROZOR

PILANJE

OTVORA ZA

PROZOR
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građevina:

lokacija:

faza
projekta:
dio
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Stjepan Budić d.i.g.

DETALJ OJAČANJA PLOČE POZICIJE 400

Duje Kezić m.i.g.

oznaka
projekta:

zajednička
oznaka:

SLOŽENA GRAĐEVINA
Zagrebačka 30, 52100 Pula
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI

T.D. 47/17-IP-K

Milan Lončar d.i.g.
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DETALJ OJAČANJA PLOČE

400

PILANJE

OTVORA ZA

PROZOR

L profil 50x50x4 mmL profil 50x50x4 mm

PRESJEK 1-1

POSTOJEĆA PLOČAPOSTOJEĆA PLOČA

REDOSLIJED RADOVA:
1. Podupiranje ploče prostornom skelom na
dijelu koji se uklanja
2. Zapilavanje i uklanjanje dijela postojeće
ploče
3. Ojačavanje novog otvora L profilima. Lim
lijepiti sa epoksi sredstvom te sidriti vijcima M4
s upuštenom glavom na rasteru od 20 cm

1

k.č.z. 1261/7, z 1258/2, dio k.č.z. 1258/1,
k.č. 621 i z1261/6, sve k.o. Pula
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OPLATA KRAKA STUBIŠTA 1 (kom 2)

5x16,25

4x29

1
2
x
1
6
,
2
5

1
1
x
2
9

10
x
1
6
,
2
5

9
x
2
9

3x16,00

2x30

64 55 60 229 66

474

6
8

1
2

4
4

4
2

6
6

7
0

0

64 344 66

474

6
6

6
8

7
0

0

1
4

1
4

2
5

64
231

295

1
5

1
6

1
6

1
6

1
5

4
8

6
3

303054

114

k.č.z. 1261/7, z 1258/2, dio k.č.z. 1258/1,
k.č. 621 i z1261/6, sve k.o. Pula

Napomena: Vidi armaturu i detalj
sidrenja podne ploče.
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ARMATURA KRAKA STUBIŠTA 1
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STUDOM
PULA
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ARMATURA KRAKA STUBIŠTA 1 (kom 2)

5x16,25

4x29

1
2
x
1
6
,
2
5

1
1
x
2
9

10
x
1
6
,
2
5

9
x
2
9

1 Ø8/15

10

2 Ø8/15

2 Ø8/15

3 Ø8/15

4 Ø8/15

5 7Ø8

5 7Ø8

6 11Ø8

1 Ø8 L=50 (45)

50

2 Ø8 L=157 (21)

5
6

45

5
6

2 Ø8 L=157 (21)

5
6

45

5
6

3 Ø8 L=113 (21)

4
0

33

4
0

3 Ø8 L=113 (21)

4
0

33

4
0

4 Ø8 L=90 (18)

33

2
4

33

4 Ø8 L=90 (18)

33

2
4

33

6 (2+1+3+1+2+1+1)Ø8

2
±
9
Ø

8
/
1
5

3
±
9
Ø

8
/
1
5

4
±
9
Ø

8
/
1
5

1 9x3Ø8/15

1 (1+1+2+2+3+3+3+3)Ø8/15

3 1Ø8

3 2Ø8

2 3Ø8

Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

Armatura kraka stubišta 1 (1 kom)

1
50

8 0.50 45 22.50

2

56

4
5

56

8 1.57 21 32.97

3

40

3
3

40

8 1.13 21 23.73

4

33

2
4

33

8 0.90 18 16.20

5
200

8 2.00 7 14.00

6
118

8 1.18 11 12.98

Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500

8 122.38 0.40 48.34

10 0.00 0.62 0.00

12 0.00 0.89 0.00

14 0.00 1.21 0.00

16 0.00 1.58 0.00

48.34Ukupno (B500)

48.34Ukupno

6
1

Ø
8

 
L
=

1
1
8

 
(
1
1

)

1
1
8

5
1
Ø

8
 
L
=

2
0
0

 
(
7

)

2
0
0

96.68Sveukupno (2 komada) (B500)

Napomena: Vidi armaturu i detalj
sidrenja podne ploče.

k.č.z. 1261/7, z 1258/2, dio k.č.z. 1258/1,
k.č. 621 i z1261/6, sve k.o. Pula
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OPLATA KRAKA STUBIŠTA 2 (kom 2)

5
x
1
6
,
2
5

4
x
2
9

12x16,25

11x29

3
x
1
6
,
0
0

2
x
3
0

Napomena: Izvesti zapilavanjem, samo štemanje nije dozvoljeno. Donju plohu ploče izvesti što horizontalnije.
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4
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22 3 267 78 20 46

390 46

4620114292929292929292929

261 134 46

441

10x16,25

9x29

68 190 261 115 20 46

68 190 396 46

700

6
4
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1
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2
0
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6
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6
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2

9
5

4
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4

6644611078
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4
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4

4
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projekta:oznaka: PULA

k.č.z. 1261/7, z 1258/2, dio k.č.z. 1258/1,
k.č. 621 i z1261/6, sve k.o. Pula
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ARMATURA KRAKA STUBIŠTA 2 (kom 2)
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x
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6
,
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5

4
x
2
9

12x16,25

11x29

3
x
1
6
,
0
0

2
x
3
0

1 Ø12/15
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4 Ø8/15
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7
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0

Ø
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7 10Ø8/15
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±
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-
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0
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0
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Ø
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=
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Ø

1
2

 
L
=
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70

1
0

70

4 Ø8 L=148 (8)
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=
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projekta:oznaka: PULA

Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

Armatura kraka stubišta 2 (1 kom)

1

17

3
0

3

5

100

12 1.35 8 10.80

2

7

1
2

1

4

100

12 1.14 8 9.12

3

1
0

7887

4
9

1

0

0

12 1.88 5 9.40

4

9
.

38

1
8

38

1
8

8 1.48 8 11.84

5

1
0

117

101

5
6

1

1

5

12 2.42 5 12.10

6

61

3
4

7

0

70

12 1.40 5 7.00

7

70

1
0

70

8 1.50 20 30.00

8

1
0

117

101

5
6

1

1

5

14 2.42 3 7.26

9

1
0

7887

4
9

1

0

0

14 1.88 3 5.64

10

61

3
4

7

0

70

14 1.40 3 4.20

11

3
0

128

3
0

12 1.88 8 15.04

12
200

12 2.00 2 4.00

13
105

12 1.05 4 4.20

Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500

8 41.84 0.40 16.53

10 0.00 0.62 0.00

12 71.66 0.89 63.63

14 17.10 1.21 20.69

16 0.00 1.58 0.00

100.85Ukupno (B500)

100.85Ukupno

201.70Sveukupno (2 komada) (B500)

I

I

-

1

±

Q

-

2

5

7

2

9

0

x

1

0

5

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Armatura kraka stubišta 2 (1 kom)

I-1 Q-424 105 290 2 6.66 40.56

II-1 Q-257 105 290 2 4.02 24.48

65.04Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Neto ugrađena težina

[kg]

Q-424 215 605 1 6.66 86.63 40.56

Q-257 215 605 1 4.02 52.29 24.48

138.92 65.04Ukupno

277.84 130.08Sveukupno (2 komda)

k.č.z. 1261/7, z 1258/2, dio k.č.z. 1258/1,
k.č. 621 i z1261/6, sve k.o. Pula
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Napomena: Izvesti zapilavanjem, samo štemanje nije dozvoljeno. Donju plohu ploče izvesti što horizontalnije.
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Napomena: Izvesti zapilavanjem, samo štemanje nije dozvoljeno. Donju plohu ploče izvesti što horizontalnije.
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Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500

8 105.00 0.40 41.48

10 0.00 0.62 0.00

12 98.39 0.89 87.37

14 76.73 1.21 92.84

221.69Ukupno (B500)

221.69Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Armatura kraka stubišta 4 (1 kom)

I-1 Q-424 104 348 2 6.66 48.24

II-1 Q-257 104 348 2 4.02 29.12

II-2 Q-257 215 378 2 4.02 65.34

II-3 Q-257 63 124 2 4.02 6.29

148.98Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Neto ugrađena težina

[kg]

Q-424 215 605 1 6.66 86.63 48.24

Q-257 215 605 3 4.02 156.87 85.43

243.50 133.67Ukupno

443.38Sveukupno (2 komada) (B500)

487.00 267.34Sveukupno (2 komada)
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Napomena: Izvesti zapilavanjem, samo štemanje nije dozvoljeno. Donju plohu ploče izvesti što horizontalnije.
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Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]
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[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500

8 30.00 0.40 11.85

10 0.00 0.62 0.00

12 85.79 0.89 76.18

14 42.45 1.21 51.36

139.40Ukupno (B500)

139.40Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Armatura kraka stubišta 5 (1 kom)

I-1 Q-424 105 262 1 6.66 18.31

II-1 Q-257 105 262 1 4.02 11.05

29.36Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Neto ugrađena težina

[kg]

Q-424 215 605 1 6.66 86.63 18.31

Q-257 215 605 1 4.02 52.29 11.05

138.92 29.36Ukupno

277.84 58.72Sveukupno (2 komada)

278.80Sveukupno (2 komada) (B500)
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Napomena: Izvesti zapilavanjem, samo štemanje nije dozvoljeno. Donju plohu ploče izvesti što horizontalnije.
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Šipke - specifikacija

ozn oblik i mjere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

Armatura kraka stubišta 6 (1 kom)
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Šipke - rekapitulacija

Ø

[mm]

lgn

[m]

Jedinična težina

[kg/m']

Težina

[kg]

B500

8 99.00 0.40 39.11

10 0.00 0.62 0.00

12 95.11 0.89 84.46

14 62.85 1.21 76.05

199.61Ukupno (B500)

199.61Ukupno

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Armatura kraka stubišta 6 (1 kom)

I-1 Q-424 104 353 2 6.66 48.93

II-1 Q-257 104 353 2 4.02 29.54

II-2 Q-257 146 378 2 4.02 44.37

122.84Ukupno

Mreže - rekapitulacija

Oznaka mreže B

[cm]

L

[cm]

n Jedinična težina

[kg/m2]

Ukupna težina

[kg]

Neto ugrađena težina

[kg]

Q-424 215 605 1 6.66 86.63 48.93

Q-257 215 605 3 4.02 156.87 73.91

243.50 122.84Ukupno

399.22Sveukupno (2 komada) (B500)

487.00 245.68Sveukupno (2 komada)

k.č.z. 1261/7, z 1258/2, dio k.č.z. 1258/1,
k.č. 621 i z1261/6, sve k.o. Pula






